
GSACC
TABLERO DE SERVICIOS AUXILIARES CC
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BANCO DE
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CARGADOR

FUSIBLES
CAJA DE

72B
2 Polos

52/1

72/1

RAMA 2 RAMA 3 RAMA 5 (FUT.) RAMA 6 (FUT.)
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COD. INT.:

V° B°:

Fecha:

Aprobo:

Proyecto:

Dibujo:

EU SACC-ET 132kV LITORAL

E .T .  132kV  L ITO R A L
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SECRETARÍA DE ENERGÍA 
DE CORRIENTES

ESQUEMA UNIFILAR 132 kV

SERVICIOS AUXILIARES

DE CORRIENTE CONTINUA


